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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Termomoderniza cja budynku mieszkalnego w 
Rybniku- Boguszowicach przy ul. Lompy 1  

wraz ze zmian ą sposobu ogrzewania. 
Etap II.” 

 
W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami 
Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji c.o z rur czarnych stalowych 
ocynkowanych zewnętrznie łączonych poprzez system zaciskowy. 
Odpowied ź 
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zewnętrznie 
ocynkowanych łączonych w systemie zaciskowym. System rur stalowych musi posiadać 
deklarację zgodności do stosowania w instalacjach c.o. 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych 
z rur miedzianych łączonych poprzez system zaciskowy. Na klatkach schodowych i w 
piwnicy rury stalowe spawane wg. dokumentacji. 
Odpowied ź 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych z rur 
miedzianych łączonych poprzez system zaciskowy. Na klatkach schodowych i w piwnicy rury 
stalowe spawane wg. dokumentacji. Rury  miedziane łączone w systemie zaciskowym 
muszą posiadać deklarację dopuszczającą  do stosowania w instalacjach gazowych. 
 
Pytanie 3 
Czy roboty zawarte w przedmiarze dotyczące demontażu istniejących kotłów dotyczą jedynie 
odłączenia istniejących kotłów i pozostawieniu ich w pomieszczeniu, czy też Zamawiający 
wymaga odłączenia od instalacji, wytransportowania oraz przekazania do utylizacji. Proszę o 
jednoznaczne określenie wymaganego zakresu robót. 
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Odpowied ź  
Roboty zawarte w przedmiarze dotyczące demontażu istniejących kotłów dotyczą rozbiórki 
istniejących kotłów wraz z instalacją c.o. oraz wywiezienia i utylizacji materiałów z rozbiórki. 
 
Pytanie 4 
Na rzutach instalacji gazowej projektant zaznaczył że przewody doprowadzające powietrze 
do kotłów należy izolować pianką PUR. Proszę o potwierdzenie konieczności izolowania 
powyższych przewodów oraz informację czy pianka PUR może zostać zastąpiona izolacją z 
wełny mineralnej lub izolacją PE. 
Odpowied ź 
Zamawiający dopuszcza izolowanie przewodów doprowadzających powietrze do kotłów 
pianką PE. Pianka izolacyjna musi posiadać deklarację dopuszczającą do stosowania w 
izolacji rur doprowadzających powietrze do kotłów. 
 
Pytanie 5 
Przedmiar oraz dokumentacja wskazuje na konieczność izolowania przewodów instalacji 
centralnego ogrzewania izolacją PE. Ze względu że instalacja jest prowadzona natynkowo 
proszę o potwierdzenie: 

a. Czy instalacja ma być prowadzona natynkowo? 
b. Czy powyższe przewody prowadzone po tynku mają być izolowane? 
c. Jeżeli instalacja ma być prowadzona w bruzdach, proszę o uzupełnienie przedmiaru   

w bruzdowanie i zakrycie bruzd. 
Odpowied ź 
Przewody instalacji c.o. mają być prowadzone natynkowo i nie muszą być izolowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych. 
 
Pytanie 6 
W dokumentacji projektowej przewody instalacji centralnego ogrzewania opisane są jako 
PERT, natomiast w przedmiarze jako PERT/AL./PERT. Ze względu że powyższe rury różnią 
się ceną proszę o jednoznaczne wskazanie czy instalacja centralnego ogrzewania ma być 
wykonana z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową czy bez. 
Odpowied ź 
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.o. z rur PERT/AL/PERT lub zamiennie z rur  
stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych w systemie zaciskowym, posiadających 
deklarację dopuszczającą do stosowania w instalacjach c.o. 
 
Pytanie 7 
Proszę o określenie przez zamawiającego rodzaju wymaganego termostatu pomieszczenia 
dla kotłów. Czy termostat ma być termostatem dobowym czy też z możliwością 
programowania temperatury tygodniowo. 
Odpowied ź 
Termostat pomieszczenia dla kotłów ma być termostatem (programatorem przewodowym) z 
możliwością programowania temperatury tygodniowo. 
 
 
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom 
wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert do dnia 22.05.2020 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu                                       
22.05.2020 r. o godz. 10:00. 
W związku z sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                 
COVID-19 oraz ograniczeniem kontaktów w trosce o zdrowie klientów i pracowników 
Zamawiający postanowił umożliwić Państwu udział w otwarciu ofert bez konieczności 
przybycia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Otwarcie ofert będzie transmitowane 
online.  
Link do transmisji: https://www.youtube.com/channel/UCV48fNdMkQUl0yCkJWWkGqA 
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W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 075-177632. 
Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od 
potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  


