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DZP.2120.0028.2020
Rybnik, dnia 8 pazdziernika 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 7 pazdziernika 2020 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,Termomodernizacja budynkow mieszkalnych
w Rybniku — Boguszowicach wraz ze zmiang sposobu ogrzewania. Etap II,
Z podziatem na zadania:
Zadanie 1: Budynek przy ul. Lompy 3
Zadanie 2: Budynek przy ul. Lompy 4
Zadanie 3: Budynek przy ul. Lompy 5
Zadanie 4: Budynek przy ul. Sniadeckiego 1.”

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania, mimo iz nie jest do tego zobowigzany,
z uwagi na fakt, ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia wptynat po terminie przewidzianym na jego ztozenie.

W zalgczeniu przekazuje pytania zadane przez Wykonawce wraz z odpowiedziami
Zamawiajgcego.

Prosze o uwzglednienie tych wyjasnien przy opracowywaniu oferty przetargowe,;.

Pytanie 1
W dokumentacji technicznej instalacja c.0. jest zaprojektowana z rur z tworzyw
sztucznych. Czy mozna zamieni¢ rury na rury stalowe czarne zewnetrznie

ocynkowane w systemie zaciskowym?

1/2

Fundusze . ~ . Unia Europejska
E Europejskie - E‘Z;l?sclfapospollta // Slqs kl e. Igumpejsk?mjndusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Odpowied z

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych w systemie zaciskowym do instalacji centralnego ogrzewania. System
rur stalowych zaciskowych musi posiada¢ deklaracje zgodnosci do stosowania

w instalacjach centralnego ogrzewania.

Pytanie 2

W dokumentacji technicznej wewnetrzna instalacja gazu jest zaprojektowana z rur
stalowych czarnych. Czy mozna wykona¢ rozprowadzenie instalacji gazowej
w mieszkaniach z rur miedzianych systemu zaciskowego?

Odpowied z

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie rur miedzianych systemu zaciskowego
w wewnetrznej instalacji gazu w mieszkaniach. Rury miedziane tgczone w systemie
zaciskowym muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci do stosowania w instalacjach
gazowych.

Pytanie 3
Czy wykonawca ma wykonac instalacje elektryczng do kottow?
Odpowied z

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji elektrycznej do kottéw gazowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych, aby umozliwi¢ Wykonawcom
wprowadzenie w ofertach zmian wynikajgcych z wyjasnien tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Zamawiajgcy przedituza termin skiadania ofert do
dnia 26.10.2020 r. do godz. 8:00 . Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.10.2020 r.

0 godz. 9:00 w pokoju nr 4 (sala narad).

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych informuje,
0 przekazaniu przez Zamawiajgcego Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany
ogloszenia o zamodwieniu 2020/S 180-433506. Zamawiajgcy zamiesci tresc
ogtoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej albo po uptywie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania

ogtoszenia przez Urzad Publikacji Unii Europejskie;.
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